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Ocena jakosci wody
w wodociggu publicznym w miejscowosci Majdan w 2022 r.

Na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r. poz. 195, z pdZn.zm.),
e art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z pézn. zm.),

e §211§ 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan prébek wody pobranych
w dniach: 25.01.2022 r., 08.02.2022 r.,, 10.05.2022 r., 13.07.2022 r., 20.07.2022 r.,
07.09.2022 r., 17.11.2022 r., z nastepujacych punktéw poboru:

e Stacja Uzdatniania Wody, Majdan, ul. Widoczna 51,
e Duchnéw, ul. Wspolna 112, sklep spozywczy,

e Wigzowna, ul. Boryszewska 2 ,, Hydrodukt”,

e Zakret, ul. Pickna 6, NZOZ ”I‘uana , g1, Wigzowna

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan probek wody, nr sprawozdan:
1/0/01/2022/1307/FM/1 z dnia 03.02.2022 r., HKL 00599/2022 z dnia 11.02.2022 r.,
HKL 00598/2022, z dnia 14.02.2022 r., HKL 00596/2022 z dnia 14.02.2022 r.,
HKL 00597/2022 zdnia 11.02.2022 r., 1£/0/03/2022/970/FM/5 z dnia 20.05.2022 r.,
HKL 04421/2022 z dnia 18.07.2022 r., HKL 04420 z dnia 19.07.2022 r., HKL 04432/2022
zdnia 15.07.2022 r., HKL 04419/2022 z dnia 18.07.2022 r., HKL 04418/2022 z dnia
01.08.2022 r., 1/0/03/2022/961/FM/2 z dnia 26.07.2022 r., £./0/03/2022/963/FM/2 z dnia
13.09.2022 r., E/0/03/2022/964/FM/2 z dnia 22.11.2022 r., wykonanych zgodnie
z wymaganiami zatgcznika nr 6 do ww. rozporzgdzenia,



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
s’twierdza'p-rzydatnoéé wody do spozycia przez ludzi w 2022 r. w wodociggu publicznym
w miejscowosel Majdan, o produkcji od 100 do 1000 m*/dobeg,
zarzadzanym przez ,,HYDRODUK » Sp. z 0.0. w Wigzownie, ul. Boryszewska 2

Uzasadnienie

Wyniki badania wody pobranej do badania w dniach: 25.01.2022 r., 08.02.2022 ¢,
10.05.2022 1., ‘13.07.2022 r., 20.07.2022 1., 07.09.2022 r., 17.11.2022 r., z wodociggu
publicznego w miejscowosci Majdan, wykazaly zgodnie ze sprawozdaniami z badania wody
N £/0/01/2022/1307/FM/1 z dnia 03.02.2022 r., HKL 00599/2022 z dnia 11.02.2022 r.,
HKL 00598/2022, z dnia 14.02.2022 r., HKL 00596/2022 z dnia 14.02.2022 r.,
HKL'00597/2022 z dnia 11.02.2022 I, L/’O/O3/‘2022/970/FM/5 z dnia 20.05.2022 r.,
HKL 04421/2022 z dnia 18.07.2022 r., HKL 04420 z dnia 19.07.2022 r., HKL 04432/2022
7dnia 15.07.2022 r., HKL 04419/2022 z dnia 18.07.2022 r., HKL 04418/2022 z dnia
01.08.2022 1., £/0/03/2022/961/FM/2 z dnia 26.07.2022 t., 1./0/03/2022/963/FM/2 z dnia
13.09.2022 r., £./0/03/2022/964/FM/2 z dnia 22.11.2022 1., ze woda w zakresie zbadanych
parametrow, spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sboZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294),
wobec powyzszego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdzit jak
powyZej. | . |

Ponadto w 2022 r. administrator wodociaggu W ramach kontroli wewnetrznej
przeprowadzil badanie wody w zakresie substancji promieniotworczych: Tryt, Ra-226 oraz
Ra-228. W przeprowadzonych badaniach substancji promieniotworczych nie stwierdzono
przekroczen wartosci parametrycznej.
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