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Ocena jakosci wody
w wodociggu publicznym w miejscowosci Rzakta w 2022 r.

‘Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r. poz. 195, z p6zn.zm.),

e art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z pdzn. zm.),

e §211§22rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan probek wody pobranych
w dniach: 25.01.2022 r., 15.03.2022 r., 21.03.2022 r., 25.03.2022 1., 20.07.2022 r., 07.09.2022
1, 05.10.2022 1., 21.10.2022 1., 17.11.2022 1., 16.12.2022 r., Z nastepujacych punktéw poboru:

e Stacja Uzdatniania Wody, Rzakta, ul. Borkowa 1B,
e Glinianka, ul. Napoleonska 1, Szkota Podstawowa
e Glinianka, ul. Wesota 22,

o Rzakta, ul. Mazowiecka 76

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan probek wody, nr sprawozdarn:

1./0/01/2022/1307/FM/3/P/1 z dnia 09.03.2022 r., HKL 01412/2022 z dnia 22.03.2022 r., HKL.
01413/2022 z dnia 18.03.2022 r., 647/266/2022 z dnia 24.03.2022 r. 646/266/2022 z dnia
24.03.2022 r. HKL 01420/2022 z dnia 22.03.2022 r., HKL 01421/2022 z dnia 18.03.2022 r.,
695/287/2022 z dnia 29.03.2022, L/0/03/2022/961/FM/3 z dnia 26.07.2022 r.,
1/0/03/2022/963/FM/3 z dnia 13.09.2022 r., HKL 06468/2022 z dnia 10.10.2022 r., HKL
06509/2022 z dnia 07.10.2022 r., HKL 06467/2022 z dnia 28.10.2022 r., HKL.9051-1-
469/1044/2022 z dnia 24.10.2022 r., HKL 06464/2022 z dnia 10.10.2022 r., HKL 06465/2022



zdnia 10.10.2022 1., £./0/10/2022/239/FM/1 z dnia 27.10.2022 . ,1./0/03/2022/964/FM/3 z dnia
22.11.2022 r., B/0/12/2022/1776/F/1 z dnia 21.12. 2022 r., wykonanych zgodnie z
wymaganiami zalqczmka nr 6 do ww. rozporzadzenia,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatnc$¢ wody do spozycia przez ludzi w 2022 1.,

w wodocw}gu pubhcmym w miejscowosci Rzakta, o produkcji od 100 do 1000 m?®/dobe,

zarzadzanym przez Hydrodukt Sp. z 0.0., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wigzowna

Uzasadnienie

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, ze w 2022 r. na 13
pobranych prébek wody do- badania w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez
administratora - wodociggu 1 nadzoru prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Samtarnego w Otwocku stwierdzono przekroczema badanych parametlow
w4 prgblmch

w dwoch probkach wody pobranej do badania stwierdzono przekroczenie zalecanc)
warto$ci parametrycznej ogolnej liczby mikroorganizméw w 22°C. Prébki wody
pobrane do badania w dniu:15.03.2022 r.: z wodociagu publicznego w miejscowosci
Rzakta, w punkcie poboru: kran w budynku mieszkalnym, Rzakta, ul. Mazowiecka 76
(sprawozdame z badan Nr HKL 01413/2022 z dnia 18.03.2022 r.) i w punkcie poboru:
Szkota Podstawowa Glinianka, ul. Napoleonska 1 (sprawozdanie z badan Nr HKL
01421/2022 z dnia 18.03.2022 1). Pozostale zbadane parametry byly zgodne z
obowiazujacymi przepisami. Administrator wodociggu po otrzymaniu informacji o
przekroczeniu podjat dzialania naprawcze polegajace na ptukaniu sieci wodociggowe]
oraz przylaczy wodociggowych do budynkéw o czym poinformowal Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku. Przeprowadzit badania wody po
dzialaniach naprawczych w ww. punktach w zakresie kwestionowanego parametru oraz
okazal sprawozdania z badan Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Otwockt  (sprawozdania zbadan ni 647/266/2022 z dnia 24.03.2022 r.,
695//287/2022 z dnia 29.03.2022 r.). W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono
przekroczen;

w dwoch probkach wody stwierdzono przekroczenie wartosci parametrycznej barwy.
Prébki wody pobrane do badania w dniach 21.10.2022 r. i 17.11.2022 r. w Stacji
Uzdatniania Wody w Rzakcie, ul. Borkowa 1B (sprawozdania z badan nr:
1./0/10/2022/239/FM/1 z dnia 27.10.2022 r., 1/0/03/2022/964/FM/3 =z dnia
22.11.2022r.). . Pozostate zbadane parametry byly zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Administrator wddociqgu przeprowadzit badanie wody w ww. punkcie, w
zakresie kwestionowanego parametru, okazal sprawozdanie z badan Pardstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku (sprawozdanie z badan
nr: £./0/12/2022/1776/F/1 z dnia 21.12.2022 r.,) W przeprowadzonym badaniu nie
stwierdzono przekroczen.



Ponadto w 2022 r. administrator wodociggu w ramach kontroli wewnetrznej przeprowadzit
badanie wody w zakresie substancji promieniotworczych w studni nr 3, 4, 5: Tryt, Ra-226.oraz
Ra-228 (sprawozdanie z badah Nr: L/0/03/2022/970/F/7 z dnia 08.07.2022 r.).
W przeprowadzonych badaniach substancji promieniotwérczych nie stwierdzono przekroczen
warto$ci parametrycznej.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku w oparciu o podjete i przedstawione
czynno$ci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakos$cia wody i kontrola wewnetrzng
stwierdza, ze jako$¢ wody pochodzacej z wodociggu publicznego w Rzakcie, w zakresie
zbadanych parametréw spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuje:
1. adresat
2. Wéjt Gminy Wigzowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiazowna.
3. aa



